Ek-1

FLORLU SERA GAZLARI
Maddenin .o I Maddenin Kiiresel
Endiistriyel Maddengl dll(lmyasal Madd:g;nmlé;?yasai Isinma Potansiyeli
Ad (KIp)'

1. Béliim : Hidroflorokarbon (HFC)

HFC-23 Triflorometan CHF; 14800
HFC-32 Diflorometan CH»F, 675
HFC-41 Florometan CH,F 92
HFC-125 Pentafloroetan CHF,CF, 3500
HFC-134 1,1,2,2-tetrafloroetan CHF,CHF, 1100
HFC-134a 1,1,1,2-tetrafloroetan CH,FCF; 1430
HFC-143 1,1,2-trifloroetan CH,FCHF, 353
HFC-143a 1,1,1-trifloroetan CH;CF, 4470
HFC-152 1,2-difloroetan CH,FCH,F 53
HFC-152a I,1-difloroetan CH;CHF, 124
HEFC-161 Floroetan CH;CH,F 12
HFC-227ea | 112333 CFCHECF, 3220
heptafloropropan
HFC-236¢b L1,1,2,2,3- CH,FCF,CF; 1340
hekzafloropropan
1,1,1,2,3,3-
H - 2Aadadny A ” 13 0
FC-236ea hekzafloropropan CHF,CHFCF; 7
1,1,1,3,3,3-
' e AR RS bbbt § 9
HFC-236fa hekzafloropropan CF;CH,CF; 810
1,1,2,2,3- v
HFC-245¢ca CH,FCF,CHF, 693
pentafloropropan
. 1,1,1,3,3-
HFC-245%a CHF,CH,CF; 1030
pentafloropropan
HFC-36smfc | D3 CF;CH,CF,CH 794
pentaflorobiitan P '
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1,1,1,2,23455,5-

HFC-43-10mee CF,CHFCHFCF,CF3 1640

dekafloropentan
2. Béliim : Perflorokarhon (PFC)
PFC-14 Tetraflorometan CF, 7390
PFC-116 Hekzafloroetan CyFg 12200
PFC-218 Oktafloropropan CsFy 8830
PFC-3-1-10 .
(R31-10) Dekaflorobiitan CiFyo 8860
PFC-4-1-12

D sFya 0
R41-12) odekafloropentan CsFiy 916
PFC-5-1-14

k 5.

R51-14) Tetradekaflorohekzan | C¢Fy4 9300
PFC-c-318 Oktaflorosikiobiitan ¢-C4Fg 10300
3. Boliim: Kiikiirt hekzafloriir

Kiikiirt hekzaflortir SFq 22800




Ek-2

DIGER FLORLU MADDELER
Maddenin Endiistriyel Adi Maddenin Kimyasal Formiilii Mad;i::; i: s:::ﬁslzl“[,s);“ ma
1. Doymamy Hidroklorofiorokarbon
HFC-1234yf CFyCF=CH, 4
HFC-1234z¢ Trans — CHF=CHCF, 7
HFC-1336mzz CF;CH=CHCF, 9
HCFC-1233zd C3H,CIF, 45
HCFC-1233xf CiHLCIF, 1
2. Florlu Eterler ve Alkoller
HFE-125 CHF,0CF, 14900
HFE-134 (HG-00) CHF,0CHF, 6320
HFE-143a CH{0CF, 756
HCFE-235da2 (izofloran) CHF,0CHCICF; 350
HFE-245ch2 CH;0CF,CF, 708
HFE-245{22 CHF,0CH,CF; 659
HFE-254ch2 CH,OCF,CHF, 359
HFE-347mce3 (HFE-7000) CH;OCF,CE,CF 575
HFE-347pef2 CHF,CF,OCH,CF; 580
HFE-356pcc3 CH;0CF,CF,CHF, 110
HFE-4495] (FFE-7100) C4F,0CH,3 297
HFE-569sf2 (HFE-7200) CJFy0C;H; 59
?Q%ﬁ;gf’ff““ (H-Galden CHF,0CF,0G,F, OCHF, 1870
HFE-236cal2 (HG-10) CHF,0CF;0CHF, 2800
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HFE-338pccl3 (HG-01) CHF,0CF,CF,0CHF, 1500
HFE-347mmy! {CF3),CFOCH; 343
2,2,3.3,3-pentafloropropancl CF,CR,CH,0H 42
bis{triflorometit)-metanol (CFy),CHOH 195
HFE-227ea CF,CHFOCF, 1540
HFE-236¢a2 (desfloran) CHF,0CHFCF, 989
HFE-236fa CF{CH,OCF, 487
HFE-245fal CHF,CH,0CF, 286
HEFE 263fb2 CF,CH,0CH; 1
HFE-329 mec2 CHE,CFOCF,CF; 919
HFE-338mef2 CFiCHOCF,CE, 552
HFE-338mmzl (CF),CHOCHF, 380
HFE-347mef2 CHF,CH,0CF,CF; 374
HFE-356mec3 CH;OCF,CHFCF, 101
HFE-336mm1 (CFy),CHOCH; 27
HFE-356pcf2 CHF,CH;0CF,CHF, 265
HFE-356pef3 CHF,0CH,CF,CHF, 502
HFE 365 mef3 CFiCE,CH,0CH; 11
HFE-374pc2 CHF,CF,0CH,CH, 557

- (CFy)4CH (OH) - 73
3. Diger Perfloria Bilesikler
f;;ﬁy‘;zg"i“"“’ﬁuz"*’m"“"“” CFOCF(CFy)CF,0CE,OCF, 10300
Azot trifloriir NF; 17200
Triflorometil kitkiirt pentafloriir SECH 17700
Perflorosiklopropan ¢-CiFy 17340




Ek-3
Piyasaya Arz1 Yasaklanan Uriin ve Ekipman Listesi

. Soputucu madde ofarak hidroflorokarbon ve perflorokarbon igeren direkt buharlastirma
sistemleri.

. Perflorokarbon veya HFC-23 igeren yangindan koruma cihazlari.

3. Florlu sera gazlan iceren evsel pencereler, ayakkabilar ve arag lastikleri.
4, Zorunlu kullanim alanlart harig, kiiresel 1smma potansiyeli (KIP) 150 ve Gizerinde olan florlu

sera gazlart igeren tek bilesenli kopiikler,

. Kiiresel Ismnma Potansiyeli (KIP) 150 ve {zeri olan hidroflorokarbon iceren, eflence ve
dekoratif amagh pazarlanan, halka satiga yonelik aerosol jeneratorler ve igaret diidiikleri.

. Kiiresel Isinma Potansiyeli (KIP) 150 ve iizeri olan hidroflorokarbon igeren sofutucu madde
veya kopik sisirme ajani igeren evsel buzdolaplar ve evsel dondurucular.



Ek-4
Kiiresel Isnma Potansiyeli (KIP)’nin Hesaplanmasi

Bir karigimmn toplam KIP’si, florlu sera gazt olmayan maddeler dahil olmak Gizere, ayr ayn her bir
maddenin agirlik oranlarmnm KIP'leri ile carpilmasindan sonra toplamindan elde edilen agurliks
ortalama olarak hesaplanir.

¥ (% Madde X x KIP) + (% Madde Y x KIP} + ... (% Madde N x KIP),

Bu formiilde %’nin afirhik igin kuflanildigy durumlarda, +/-%1lik bir agirlik toleranst kabul edilir.
Ornegin; %60 dimetil eter, %10 HFC-152a ve %30 izobiitandan olugan gaz kangimma bu formiil
uygulandiginda;

(%60 x 1) + (%10 x 124) + (%30 x 3) — Toplam KIP = 13.9

Asagidaki tabloda yer alan Ek-1 ve Ek-2'de yer almayan maddelerin KIP’si karisimlarin KIPsinin
hesaplanmasmda kulianiir.

Ek-1 ve Ek-2’de Yer Almayan Maddelerin KIP’leri

. . R in Kiiresel
Maddenin Ticari Ady | 1140600 BRdUs(rivel Mad‘*ﬁ,’;‘:{‘ﬂgg””‘”‘ T:Z.(g:‘;’gtf:sﬁ;
(KIP)
Metan CH, 25
Azot oksit NO 298
Dimetil eter CH;OCH; 1
Metilen kloriir CH.CLy 9
Metil kloriir CH;Cl 13
Kloroform CHCLy 31
Etan R-170 CH;CH, 6
Propan R-290 CH.CH,CH; 3
Biitan R-600 CH,CH,CH,CH; 4
{zobiitan R-600a CH(CH,),CH; 3
Pentan R-601 CH:CH,CH,CH,CH; 5
{zopentan R-601a (CH3),CHCH,CH, 5
Etoksictan {dietil eter) R-610 CH,CH,0CH,CH; 4
Metil format R-611 HCOOCH; 25
Hidrojen R-702 H, 6
Etilen R-1150 CH;y 4
Propilen R-1270 CyH, 2
Siklopentan CsHyp 5




Ek-5
Uriin veya Ekipmanm Sizinti Kontrollerinin Gergcklestirilmesi ve Onarmu

1) Sabit Sogutma ve iklimlendirme Ekipmanit Sizmnti Kontroleri

a) Sabit soputma ve iklimlendirme ekipmani ile 151 pompasin; baglanti yerleri, gdvdesi dahil
olmak iizere vanalari, degistirilebilir kurutucular ve filtre tizerindekiler dahil olmak tizere contalari,
sistemin titresime tabi olan kisumlar ve giivenlik veya igletim cihazlarina olan baglantilari diizenli
olarak kontrol edilir.

b) Sabit sogutma ve iklimlendirme ekipmam ile 151 pompasinin sizinti kontrollerinde; sistemde
bulunan sogutucu akiskana adapte olan gaz algilama sistemleri ile sizint1 riskine sahip devrelerin ve
bilesenlerin kontrol edilmesi, devrede mor Otesi algilama akigkam veya uygun boyanin
kullanilmasy, tescilli kopiik soliisyonlar veya sabun kopiigii kullamlmas: ydntemlerinden en az biri
kullame: tarafindan uygulanir. Bahsedilen gaz algilama sistemleri en az 12 (on iki) ayda bir kontrol
edilir.

¢} Cihaz {ireticisinin onayt dahilinde; sofutma devrelerine mor Gtesi solisyon veya boya
uvgulamasi yapihir. Kullanici yukarida belirtilen yontemler sonrasinda cihazin kalan kisimlarint da
inceler ve cihaza oksijensiz azot ile basing testi yapmadan &nce cihazdan florlu sera gazinm geri
kazanmmim saglar.

¢) Sabit sogutma ve iklimlendirme ekipmam ile 151 pompasinn dolayl sizinti kontrolleri; basing,
sicaklik ve kompresor akimi, sogutucu akigkan seviyeleri ve sar] miktar parametrelerinin kullanser
tarafindan incelenmesi ile gergeklestirilir.

d) Sabit sogutma ve iklimlendirme ekipmani ile 151 pompasinda; sizinti tespit sisteminin cihazda
sizmtt oldugu uyarisuu vermesi, cihazin karlanmasi ve yetersiz sogutma saglamasi, sizintt
noktalarinda yag lekeleri veya malzeme hasan belirtilerinin gériillmesi, emniyet salterleri, basing
anahtarlart, manometre ve sensér baglantilarinda hasar ve sogutucu akigkan kaybt belirtilerinin
goriilmesi halinde s1zinti kontrolii yapilir.

2) Sabit Yangidan Koruma Sistemi ve Yangm Séndiiriiciiniin Sizmtt Kontrolleri

a) Sabit yangindan koruma sistemi ve yangin sondiiriicti TS ISO 14520 ya da EN 15004 standardina
uygunsa ve yukarida yer alan takvime uygun sizinti kontrolleri gergeklestiriliyorsa sizinti kontrolit
gereklilikleri yerine getirilmis olur.

b) Sabit yangindan koruma sistemi ve yangm séndiiriictiniin sizmti kontrolleri basingh kapiar,
aksamlar ve baglantilar kontrol edilmek tizere kullanic: tarafindan gergeklestirilir.

) Sabit yangindan koruma sistemi ve yangin sondiiriiclide; sizinti tespit sisteminin cihazda siznt
oldugu uyarismm vermesi, 1s1 ayari yapilmis olan basinghi kaptaki basing kaybmm ve jgerisinde
bulunan yangin séndliriici maddenin %10 veya daha fazla kayip gostermesi ve sogutucu akigkani
kaybi belirtilerinin goriilmesi halinde sizint: kontrolii yapih.

¢) Sabit yangindan koruma sistemi ve yangin sSndiiriicliniin basmg Slgekleri ve agulik izleme
cihazlar1 12 (on iki) ayda en az bir kez kontrol edilir.

3) Sizntmm Onarlmasy

a) Sizint kontrollerini gergeklegtiren kullanici, 3 (ii¢) kilogram veya daha fazla florlu sera gazi
iceren sabit soffutma ve iklimlendirme ekipmam, 1s1 pompast, sabit yangindan koruma sistemi,
yangm sondiiriicii ve elektriki galt cihazlarninin merkezi veri tabamna daha once girilmis kayitfanm
kontrol eder. Daha Once tespit edilen sizinti varsa, bu bilgileri dikkate alir.

b) Isletmeci, sizintimn kullanica tarafindan onartlmasmi ve driin veya ekipmana florlu sera gazi
dolumu yapilmadan once sizmti kontroliiniin yapilmasim, oksijensiz azot ile basmgh test
yapilmadan dnce florlu sera gazimn cihazdan geri kazanmmimin yapimasmi ve sabit sogutma ve
iklimlendirme ckipmani ile 1s1 pompasinda, oksijensiz azot ile sizint1 testinin gerceklestirilmesini ve
geri kazanim, geri dolum ve sizint: testinin takip edilmesini saglamakla yliktimldiir.



